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Anexa 2

FOAM TRAP

20 hl

h = 2.500 mm
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INOX Ø35x1.5 mm

 la parter

INOX Ø76.1x3 mm

montata la cota +3000 de la pardoseala

INOX Ø76.1x3 mm

montata la cota +4800 de la pardoseala

INOX Ø76.1x3 mm

urca la cota +4800 de la pardoseala

INOX Ø28x1,5 mm

montata la cota +4800 de la pardoseala

INOX Ø28x1,5 mm

coboara la cota +850 de la pardoseala

INOX Ø28x1,5 mm

coboara la cota +850 de la pardoseala

INOX Ø25x1,5 mm

montata la cota +4800 de la pardoseala

INOX Ø28x1,5 mm

coboara la cota +850 de la pardoseala

AR-1 INOX Ø54x1,5 mm

coboara la cota +850 de la pardoseala

INOX Ø28x1,5 mm

coboara la cota +4000 de la pardoseala

AR-8 INOX Ø76.1x3 mm

montata la cota +4800 de la pardoseala

INOX Ø28x1,5 mm

montata la cota +4000 de la pardoseala

INOX Ø28x1,5 mm

coboara la cota +850 de la pardoseala

Alimentare statie

de tratare apa

RS Ø1/2"

RS Ø1/2"

IA 10l

PPR-FC Ø32x4,5 mm

+2700 de la pardoseala

PPR-FC Ø40x5,5 mm

+2700 de la pardoseala

PPR-FC Ø40x5,5 mm

montaj in sapa

INOX Ø76.1x3 mm

+2700 de la pardoseala

PPR-FC Ø20x2,8 mm

montaj in sapa

PPR-FC Ø20x2,8 mm

montaj in perete

PPR-FC Ø25x3,5 mm

montaj in perete

PPR-FC Ø25x3,5 mm

montaj in perete

PPR-FC Ø32x4,5 mm

montaj in perete

RS Ø3/4"

PPR-FC Ø20x2,8 mm

montaj in perete

INOX Ø28x1,5 mm

montaj in perete

AR-9 INOX Ø76.1x3 mm

+2700 de la pardoseala

PPR-FC Ø40x5,5 mm

montaj in sapa

INOX Ø76.1x3 mm

montata la cota +4800 de la pardoseala

INOX Ø76.1x3mm

de la distribuitor
AR-10 INOX Ø76.1x3 mm

+2700 de la pardoseala

INOX Ø76.1x3 mm

montata la cota +2300 de la pardoseala

INOX Ø76.1x3 mm

montata la cota +3800 de la pardoseala

INOX Ø76.1x3 mm

montata la cota +3800 de la pardoseala

AR-7 INOX Ø54x2 mm

montata la cota +3800 de la pardoseala

INOX Ø28x1,5 mm

coboara la cota +850 de la pardoseala

PT Ø2"

LEGENDA

-CONDUCTA ALIMENTARE CU APA RECE

-CONDUCTA ALIMENTARE CU APA CALDA MENAJERA

RG
-ROBINET DE GOLIRE

RS
-ROBINET CU SFERA

FY -FILTRU DE IMPURITATI TIP Y

PT -PIESA DE TRECERE

RDS -ROBINET DUBLU SERVICIU CU RACORD FURTUN

RC -ROBINET COLTAR

IA
-INSTANT DE APA, CAPACITATE 10 l

DISTANȚA DINTRE SUPORTURILE DE

PRINDERE A CONDUCTELOR DE APĂ

Diferența de

temperatură

ΔT °C

Diametrul conductei d (mm)

20 25 32 40 50 63 75 90

Distanța dintre suporturi în m

0,6 0,65 0,75 0,85 0,95 1,05 1,15 1,25

0,55 0,6 0,65 0,75 0,85 0,95 1,05 1,1

0,45 0,5 0,6 0,65 0,75 0,85 0,9 1,05

20

40

60

GROSIMEA PERETELUI

CONDUCTELOR DE APA

PPR-FC 20
G=2,8 mm

PPR-FC 25
G=3,5 mm

PPR-FC 32
G=4,4 mm

PPR-FC 40
G=5,5 mm

PPR-FC 50
G=6,9 mm

dimensiuni plansa: 972x594 mm

Proiectant de specialitate:

KEMP PROIECT S.R.L.

str. Iederei, nr. 2, mun. Dej,  jud. Cluj,

C.U.I. 21850560, J12/2483/2007,

tel.: 0738/069623,

e-Mail: biroukemp@yahoo.ro
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